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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z § 22 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie danych zawartych  

w sprawozdaniach z badań jakości wody w wodociągach publicznych w gminie Kolno dokonał oceny 

jakości wody za okres od stycznia do grudnia 2023 r.  

Woda na terenie gminy dostarczana jest przez Zakład Budżetowy Związku Gmin 

„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 10D, 11 – 100 Lidzbark Warmiński.  

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Olsztynie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorcę.  

Zestawienie liczby próbek wody pobranych w okresie od stycznia do końca grudnia 2023 r. 
Lp. Nazwa wodociągu Badania przeprowadzone przez 

PPIS w Olsztynie 

Badania przeprowadzone  

w ramach kontroli wewnętrznej 
parametry 

grupy A 
parametry 

grupy B 
parametry 

grupy A 
parametry 

grupy B 

1 Kolno 2 1 2 - 

2 Bęsia 2 1 2 - 

3 Samławki 2 1 2 - 

4 Lutry 2 1 2 - 

5 Ryn Reszelski 2 1 2 - 

6 Tejstymy 2 1 2 - 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie na podstawie sprawozdań z badania 

wody wydawał na bieżąco oceny o jej jakości. 

Brak przydatności wody do spożycia stwierdzono w sieci wodociągu publicznego  

w Rynie Reszelskim w związku ze skażeniem mikrobiologicznym bakteriami grupy coli, 

Enterokokami oraz ogólną liczbą mikroorganizmów w 22oC w dniach od 13 października 2023 r.  

do 19 października 2023 r. 

Warunkową przydatności wody do spożycia stwierdzono w wodociągu publicznym  

w Tejstymach w związku ze skażeniem bakteriami grupy coli oraz ogólną liczbą mikroorganizmów  

w 22oC w dniach od 13 października 2023 r. do 19 października 2023 r. 

Woda w pozostałym okresie w 2023 r. w wodociągach publicznych gminy Kolno spełniała 

wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 - 4 w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).  

Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim wykonał badania 

poziomu stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 w wodzie 

surowej wszystkich ujęć wody w ramach prowadzonego monitoringu substancji promieniotwórczych 

w wodzie do spożycia – nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm. 
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